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TABLERO "A" DE DISTRIBUCIÓN DE

ALUMBRADO Y CONTACTOS,  EDIFICIO DE

AULAS, PLANTA BAJA. NQ4304L400(S) CON

INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3P-400A.

TABLERO "T" DE DISTRIBUCIÓN DE

ALUMBRADO Y CONTACTOS,  EDIFICIO DE

TALLERES. NQ304AB225(S) CON

INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 225A.

24

132

TABLERO "F" DE DISTRIBUCIÓN DE

ALUMBRADO Y CONTACTOS,  EDIFICIO

BIBLIOTECA. NQ304AB225(S) CON

INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3P-160A.

TABLERO "G" DE DISTRIBUCIÓN DE

ALUMBRADO Y CONTACTOS,  EDIFICIO

ADMINISTRACIÓN. NQ304AB225(S) CON

INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3P-175A.

TABLERO "L" DE DISTRIBUCIÓN EDIFICIO DE

LABORATORIO NQ304L400(S) CON

INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 250A.

TABLERO  GENERAL "TG" I LINE TAMAÑO 3,

MODELO ML 1200223A, 3F, 4H, 60 HZ, DE

SOBREPONER CON INTERRUPTOR

PRINCIPAL DE 3P-1200A.

TABLERO "J" DE DISTRIBUCIÓNY CONTROL

DE EQUIPOS DE BOMBEO.  NQ424AB225(S)

CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3P X 60A.
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