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SECCIONES 

ESC.: 1:200

TERRENO NATURAL

RASANTE DE PROYECTO

BANQUETA

PAVIMENTO HIDRÁULICO

BASE HIDRÁULICA

SIMBOLOGÍA

1. ACOTACIONES EN METROS, EXCEPTO LA INDICADA.

2. LA INSTALACION DEL POSTE, DEBERA HACERSE CON GRUA PARA

EVITAR DAÑARLO, NO SE PERMITIRA ESTA MANIOBRAPOR MEDIO DE

TIRFORS.

3. LA INSTALACION DE LAS LAMPARAS, DEBERA DE HACERSE CON GRUA

EQUIPADA CON CANASTILLA PARA EVITAR DAÑARLAS.

4. EL ARBOTANTE DEBERA DE SER FONDEADO CON UNA CAPA DE PINTURA

ANTICORROSIVA Y UNA CAPA DE PINTURA DE ESMALTE EN COLOR A

DEFINIR POR SUPERVISIO.

5. EN EL LUGAR ESPECIFICADO PARA LA COLOCACION DE LAS

LUMINARIAS, SE PROCEDERA A COLOCAR LAS BASES DE CONCRETO

TRAPEZOIDALES CON F'C=200  KG/CM2, CON CIMBRA DE MADERA CON

ACABADO OCHAVADOEN LAS ARISTAS, TENIENDO UNA SECCION DE

DESPLANTE DE 65X65 CM Y ALTURA DE 1.00 M.

6. EL NIVEL DE LA CORONA DEL PEDESTAL DEBERA ESTAR A 20 CM POR

ENCIMA DEL LECHO SUPERIOR DE LA BANQUETA.

7. NO SE PERMITIRA EL COLADO DE BANQUETAS, SI ANTES NO SE HA

COLOCADO EL PEDESTAL Y EL REGISTRO ELECTICO.

8. UNA VEZ LOCALIZADOS LOS POSTES DE LUMINARIAS EN EL LUGAR DEL

TERRENO, SE PROCEDERA A INSTALAR LOS CONDUCTORES

ELECTRICOS DE ACUERDO A PROYECTO.

9. CUANDO SE ALOJEN CONDUCTORES EN CHAROLAS O DUCTOS DONDE

SEAN VISIBLES, DEBERAN AGRUPARSE CON COLLARINES SUJETA A

CABLES POR GRUPOS DECIRCUITOS O POR TIPO DE INSTALACION.

10. COLOCAR REGISTRO ELECTRICO NIVELADO A LA MISMA DE LA RASANTE

DE LA BANQUETA, SE DEBERA INTRODUCIR LAS CANALIZACIONES EN

AMBOS EXTREMOS DEL CUERPO DEL REGISTRO.

11. PARA LA COLOCACION DE LA ACOMETIDA SE PROCEDERA A SU

INSTALACION DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO AL PLANO.

12. LAS ACOMETIDAS SE DEBERAN DE SUJETAR EN EL CABLE MENSAJERO

Y NO DE LA ABRAZADERA DEL POSTEDE LA REDDE DISTRIBUCION DE

CFE.

NOTAS GENERALES

Vo. Bo.

REVISÓ PROYECTÓ

CONTRATO: SOP-REY-FIP-131-2022-LP FECHA: DIC / 2022

ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS

ING. LEOPOLDO RODRÍGUEZ SARMIENTO

ING. JUAN GABRIEL MARTÍNEZ LÓPEZ

PLANO:OBRA:

INDICADAS

UBICACIÓN:

PLANO: ESC:

SEN-01

3 DE 6

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES 21

DE MARZO Y LIBRAMIENTO

MATAMOROS-MONTERREY  EN LA COLONIA

AMISTAD Y BUROCRACIA DEL MUNICIPIO DE

REYNOSA, TAMAULIPAS.

PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE 16 DE

SEPTIEMBRE

C.P. ALEJANDRINA CANO MARTÍNEZ

ING. JESÚS GUILLERMO ACEBO SALMÁN ING. EDGAR EDUARDO GARCIA SOTO
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1. ACOTACIONES EN METROS, EXCEPTO LA INDICADA.

2. LA INSTALACION DEL POSTE, DEBERA HACERSE CON GRUA PARA

EVITAR DAÑARLO, NO SE PERMITIRA ESTA MANIOBRAPOR MEDIO DE

TIRFORS.

3. LA INSTALACION DE LAS LAMPARAS, DEBERA DE HACERSE CON GRUA

EQUIPADA CON CANASTILLA PARA EVITAR DAÑARLAS.

4. EL ARBOTANTE DEBERA DE SER FONDEADO CON UNA CAPA DE PINTURA

ANTICORROSIVA Y UNA CAPA DE PINTURA DE ESMALTE EN COLOR A

DEFINIR POR SUPERVISIO.

5. EN EL LUGAR ESPECIFICADO PARA LA COLOCACION DE LAS

LUMINARIAS, SE PROCEDERA A COLOCAR LAS BASES DE CONCRETO

TRAPEZOIDALES CON F'C=200  KG/CM2, CON CIMBRA DE MADERA CON

ACABADO OCHAVADOEN LAS ARISTAS, TENIENDO UNA SECCION DE

DESPLANTE DE 65X65 CM Y ALTURA DE 1.00 M.

6. EL NIVEL DE LA CORONA DEL PEDESTAL DEBERA ESTAR A 20 CM POR

ENCIMA DEL LECHO SUPERIOR DE LA BANQUETA.

7. NO SE PERMITIRA EL COLADO DE BANQUETAS, SI ANTES NO SE HA

COLOCADO EL PEDESTAL Y EL REGISTRO ELECTICO.

8. UNA VEZ LOCALIZADOS LOS POSTES DE LUMINARIAS EN EL LUGAR DEL

TERRENO, SE PROCEDERA A INSTALAR LOS CONDUCTORES

ELECTRICOS DE ACUERDO A PROYECTO.

9. CUANDO SE ALOJEN CONDUCTORES EN CHAROLAS O DUCTOS DONDE

SEAN VISIBLES, DEBERAN AGRUPARSE CON COLLARINES SUJETA A

CABLES POR GRUPOS DECIRCUITOS O POR TIPO DE INSTALACION.

10. COLOCAR REGISTRO ELECTRICO NIVELADO A LA MISMA DE LA RASANTE

DE LA BANQUETA, SE DEBERA INTRODUCIR LAS CANALIZACIONES EN

AMBOS EXTREMOS DEL CUERPO DEL REGISTRO.

11. PARA LA COLOCACION DE LA ACOMETIDA SE PROCEDERA A SU

INSTALACION DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO AL PLANO.

12. LAS ACOMETIDAS SE DEBERAN DE SUJETAR EN EL CABLE MENSAJERO

Y NO DE LA ABRAZADERA DEL POSTEDE LA REDDE DISTRIBUCION DE

CFE.

NOTAS GENERALES

PLANTA GEOMETRICA

ESC.: 1:300Trazo de Orejas

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

BANQUETA PROPUESTA

PARAMENTO

GUARNICION DE PROYECTO

x    x    x

SIMBOLOGIA

PROYECTO PAVIMENTACION

 HIDRAULICA

CORDON EXISTENTE

RAMPAS PROPUESTAS

RAMPAS DE ACCESO A COCHERAS

APROCHE

CFE

TEL

POSTE DE C.F.E.

POZO DE VISITA

POSTE DE TELEFONO

N

Vo. Bo.

REVISÓ PROYECTÓ

CONTRATO: SOP-REY-FIP-131-2022-LP FECHA: DIC / 2022

ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS

ING. LEOPOLDO RODRÍGUEZ SARMIENTO

ING. JUAN GABRIEL MARTÍNEZ LÓPEZ

PLANO:OBRA:

INDICADAS

UBICACIÓN:

PLANO: ESC:

TRA-01
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CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES 21

DE MARZO Y LIBRAMIENTO

MATAMOROS-MONTERREY  EN LA COLONIA

AMISTAD Y BUROCRACIA DEL MUNICIPIO DE

REYNOSA, TAMAULIPAS.

PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE 16 DE

SEPTIEMBRE

C.P. ALEJANDRINA CANO MARTÍNEZ

ING. JESÚS GUILLERMO ACEBO SALMÁN ING. EDGAR EDUARDO GARCIA SOTO

TRAZO
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TUBO DE

CÉDULA 30 

3

16

"

CHAFLÁN DE

0.50 CM

BUÑA DE 2MM

DE PROF.

0.35

0.65

6"

N.P.T.

4 VRS. #3

EST. #2@10 CM

RECUBRIMIENTO

LIBRE DE 5CM

CONCRETO

F'C=150 KG/CM2

0.15

0.50

BUÑA DE 2" DE ANCHO CON

PINTURA REFLEJANTE SMA

BOLARDO DE PLACA DE

ACERO ROLADA CON

PINTURA ELECTROSTÁTICA

GRIS OXFORD SMA

DETALLE CONSTRUCTIVO DE

BOLARDO

0.40

0.40

TAPA A BASE DE

PLACA DE ACERO 

3

16

"

SIMBOLOGIA

RAYA DE ALTO

M-6

M-7.1

RAYA PARA CRUCE DE PEATONES

(VIALIDADES PRIMARIAS)

LINEA DE ALTO CON UNA LONGITUD VARIABLE, EL ANCHO DE LINEA DE

0.40 M CON PINTURA TRAFICO DESARROLLADA COLOR BLANCO .

LINEAS PARA CRUCE DE PEATONES EL ANCHO DE LINEA DE 0.40 M

CON UNA LONGITUD VARIABLE, Y SEPARACION DE 0.40 M CON

PINTURA TRAFICO DESARROLLADA  COLOR BLANCO  .

M-1.1

RAYA SEPARADORA DE

SENTIDOS DE CIRCULACION

LINEA CONTINUA SENCILLA PARA SEPARACION DE SENTIDOS CON

ARROYO VIAL HASTA DE 6.50M CON 10 CM DE ANCHO CON PINTURA

TRAFICO DESARROLLADA  COLOR AMARILLO .

RAYA EN LA ORILLA DERECHA

DEL ARROYO VIAL

LINEA CONTINUA SENCILLA PARA ORILLA DERECHA CON

ACOTAMIENTO DE HASTA 2 M CON 10 CM DE ANCHO CON

PINTURA TRAFICO DESARROLLADA  COLOR BLANCA .

M-3.1

ALTO

30
km/h
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ESC 1:40ESC 1:40 ESC 1:40ESC 1:40

PLANTA SEÑALIZACION

ESC.: 1:300sec. 0+140 a est. 0+297.77

ESC 1:25

N

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

BANQUETA PROPUESTA

PARAMENTO

GUARNICION DE PROYECTO

x    x    x

CORDON EXISTENTE

RAMPAS PROPUESTAS

RAMPAS DE ACCESO A COCHERAS

CFE

TEL

POSTE DE C.F.E.

POZO DE VISITA

POSTE DE TELEFONO

BOLARDOS

LIMITE DE VELOCIDAD

SR-9

CRUCE PEATONAL

SP-32

REDUCCION DE CARRILES

SP-20

SEÑAL DE ALTO

SR-6

NOMENCLATURA DE CALLE

SII-6

1. ACOTACIONES EN METROS, EXCEPTO LA INDICADA.

2. LA INSTALACION DEL POSTE, DEBERA HACERSE CON GRUA PARA

EVITAR DAÑARLO, NO SE PERMITIRA ESTA MANIOBRAPOR MEDIO DE

TIRFORS.

3. LA INSTALACION DE LAS LAMPARAS, DEBERA DE HACERSE CON GRUA

EQUIPADA CON CANASTILLA PARA EVITAR DAÑARLAS.

4. EL ARBOTANTE DEBERA DE SER FONDEADO CON UNA CAPA DE PINTURA

ANTICORROSIVA Y UNA CAPA DE PINTURA DE ESMALTE EN COLOR A

DEFINIR POR SUPERVISIO.

5. EN EL LUGAR ESPECIFICADO PARA LA COLOCACION DE LAS

LUMINARIAS, SE PROCEDERA A COLOCAR LAS BASES DE CONCRETO

TRAPEZOIDALES CON F'C=200  KG/CM2, CON CIMBRA DE MADERA CON

ACABADO OCHAVADOEN LAS ARISTAS, TENIENDO UNA SECCION DE

DESPLANTE DE 65X65 CM Y ALTURA DE 1.00 M.

6. EL NIVEL DE LA CORONA DEL PEDESTAL DEBERA ESTAR A 20 CM POR

ENCIMA DEL LECHO SUPERIOR DE LA BANQUETA.

7. NO SE PERMITIRA EL COLADO DE BANQUETAS, SI ANTES NO SE HA

COLOCADO EL PEDESTAL Y EL REGISTRO ELECTICO.

8. UNA VEZ LOCALIZADOS LOS POSTES DE LUMINARIAS EN EL LUGAR DEL

TERRENO, SE PROCEDERA A INSTALAR LOS CONDUCTORES

ELECTRICOS DE ACUERDO A PROYECTO.

9. CUANDO SE ALOJEN CONDUCTORES EN CHAROLAS O DUCTOS DONDE

SEAN VISIBLES, DEBERAN AGRUPARSE CON COLLARINES SUJETA A

CABLES POR GRUPOS DECIRCUITOS O POR TIPO DE INSTALACION.

10. COLOCAR REGISTRO ELECTRICO NIVELADO A LA MISMA DE LA RASANTE

DE LA BANQUETA, SE DEBERA INTRODUCIR LAS CANALIZACIONES EN

AMBOS EXTREMOS DEL CUERPO DEL REGISTRO.

11. PARA LA COLOCACION DE LA ACOMETIDA SE PROCEDERA A SU

INSTALACION DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO AL PLANO.

12. LAS ACOMETIDAS SE DEBERAN DE SUJETAR EN EL CABLE MENSAJERO

Y NO DE LA ABRAZADERA DEL POSTEDE LA REDDE DISTRIBUCION DE

CFE.

NOTAS GENERALES

Vo. Bo.

REVISÓ PROYECTÓ

CONTRATO: SOP-REY-FIP-131-2022-LP FECHA: DIC / 2022

ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS

ING. LEOPOLDO RODRÍGUEZ SARMIENTO

ING. JUAN GABRIEL MARTÍNEZ LÓPEZ

PLANO:OBRA:

INDICADAS

UBICACIÓN:

PLANO: ESC:

SEN-01

5 DE 6

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES 21

DE MARZO Y LIBRAMIENTO

MATAMOROS-MONTERREY  EN LA COLONIA

AMISTAD Y BUROCRACIA DEL MUNICIPIO DE

REYNOSA, TAMAULIPAS.

PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE 16 DE

SEPTIEMBRE

C.P. ALEJANDRINA CANO MARTÍNEZ

ING. JESÚS GUILLERMO ACEBO SALMÁN ING. EDGAR EDUARDO GARCIA SOTO

SEÑALIZACION
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28

0.19

PLACA BASE DEL POSTE

(VERIFICAR CON EL PROVEEDOR DEL

POSTE DIMENCIONES DE LA PLACA Y

SEPARACION DE LOS BARRENOS.) 

0.55

0.23

0.
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0.19

0.
10

0.
90

DETALLE BASES DE POSTES 

0.
10

DETALLE ACOMETIDA

0.
40

DETALLE REGISTRO ELECTRICO 

REGISTRO ELECTRICO CILÍNDRICO 

 PARA ALUMBRADO PUBLICO CON ARO Y 

 TAPA DE CONCRETO POLIMÉRICO, DOBLE 

TORNILLO Y CUERPO DE PVC DE DIÁMETRO 

 DE 30 CM., CON ALTURA DE 40 CM.

0.30

 TAPA DE CONCRETO POLIMÉRICO

GROUT 40 mm

N.T.P

ANCLA DE 3/4",EXTREMO

ROSCADO L=70CM+10

4VRS 3/8"  Y

EST 3/8" @20 CM

POLIDUCTO

32 MM Ø

ESPECIFICADO

ANCLA DE 3/4",

EXTREMO

ROSCADO

L=70CM+10

PLACA BASE DE

280x280x13 mm

TUERCA

NIVELACION

N.T.P

0.28

9.
00

LUMINARIAS

0
.
1
0

PEDESTAL TRAPEZOIDAL

DE CONCRETO F'C 200 KG/CM²

POSTE METALICO CONICO

CIRCULAR DE 9.00M

BRAZO DE 2.40 M X 2"

FONDEADO ANTICORROSIVO

ARBOTANTE DE LUMINARIA

LED ROADWAY LUMINAIRE ERL1 71 W,

 120/277V CON FOTOCELDA 8,500

LUMENES TEMPERATURA -40°C 50°C

CALZADA

GUARNICION PROPUESTA

ARBOTANTE CONICO CIRCULAR

A

LP

ÁRBOL PROPUESTO

ENCINO ROBLE

(Quercus rubra)

CEPA DE 1.00x1.00x1.00m

ÁRBOL PROPUESTO DE TRONCO

Ø4" Y ALTURA DE 6 MTS.

GUARNICIÓN PROPUESTA

GRAVA DE 3"

1.00

0.20

1.00

0.20

CAJETE DE

0.80X1.60M

BANQUETA

PROPUESTA

Características Informativas de la

especie:

Encino Rojo

Quercus rubra

Altura=10 a 15m

Diámetro de copa=8m

Crecimiento relativamente rápido,

longevidad y resistente al medio

ambiente.

A

LP

Características Informativas de la

especie:

Encino Roble

Quercus polymorpha

Altura=10 a 15m

Diámetro de copa=8m

Crecimiento relativamente rápido,

longevidad y resistente al medio

ambiente.

ÁRBOL PROPUESTO

ENCINO ROBLE

(Quercus polymorpha)

GUARNICIÓN PROPUESTA

GRAVA DE 3"

1.00

0.20

1.00

0.20

CAJETE DE

0.80X1.60M

BANQUETA

PROPUESTA

CEPA DE 1.00x1.00x1.00m

ÁRBOL PROPUESTO DE TRONCO

Ø4" Y ALTURA DE 6 MTS.

 

P. de Arq. Enrique Guerrero Hernández.P. de Arq. Adrian A. Romero Arguelles.P. de Arq. Francisco Espitia Ramos.P. de Arq. Hugo Suárez Ramírez.

Esc 1:25

Esc 1:25

Esc 1:25

Esc 1:25

Esc 1:50

Esc 1:50

Esc 1:50

PLANTA ARBOLIZACION

ESC.: 1:300sec. 0+000 a est. 0+150

PLANTA ALUMBRADO

ESC.: 1:300sec. 0+000 a est. 0+150

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

BANQUETA PROPUESTA

PARAMENTO

GUARNICION DE PROYECTO

x    x    x

CORDON EXISTENTE

RAMPAS PROPUESTAS

RAMPAS DE ACCESO A

COCHERAS

TEL

POZO DE VISITA

POSTE DE TELEFONO

+ + + + + + ++

CANALIZACION SUBTERRANEA

CFE

POSTE DE C.F.E.

REGISTRO ELECTRICO

LUMINARIA PROPUESTA

SIMBOLOGIA

1. ACOTACIONES EN METROS, EXCEPTO LA INDICADA.

2. LA INSTALACION DEL POSTE, DEBERA HACERSE CON GRUA PARA

EVITAR DAÑARLO, NO SE PERMITIRA ESTA MANIOBRAPOR MEDIO DE

TIRFORS.

3. LA INSTALACION DE LAS LAMPARAS, DEBERA DE HACERSE CON GRUA

EQUIPADA CON CANASTILLA PARA EVITAR DAÑARLAS.

4. EL ARBOTANTE DEBERA DE SER FONDEADO CON UNA CAPA DE PINTURA

ANTICORROSIVA Y UNA CAPA DE PINTURA DE ESMALTE EN COLOR A

DEFINIR POR SUPERVISIO.

5. EN EL LUGAR ESPECIFICADO PARA LA COLOCACION DE LAS

LUMINARIAS, SE PROCEDERA A COLOCAR LAS BASES DE CONCRETO

TRAPEZOIDALES CON F'C=200  KG/CM2, CON CIMBRA DE MADERA CON

ACABADO OCHAVADOEN LAS ARISTAS, TENIENDO UNA SECCION DE

DESPLANTE DE 65X65 CM Y ALTURA DE 1.00 M.

6. EL NIVEL DE LA CORONA DEL PEDESTAL DEBERA ESTAR A 20 CM POR

ENCIMA DEL LECHO SUPERIOR DE LA BANQUETA.

7. NO SE PERMITIRA EL COLADO DE BANQUETAS, SI ANTES NO SE HA

COLOCADO EL PEDESTAL Y EL REGISTRO ELECTICO.

8. UNA VEZ LOCALIZADOS LOS POSTES DE LUMINARIAS EN EL LUGAR DEL

TERRENO, SE PROCEDERA A INSTALAR LOS CONDUCTORES

ELECTRICOS DE ACUERDO A PROYECTO.

9. CUANDO SE ALOJEN CONDUCTORES EN CHAROLAS O DUCTOS DONDE

SEAN VISIBLES, DEBERAN AGRUPARSE CON COLLARINES SUJETA A

CABLES POR GRUPOS DECIRCUITOS O POR TIPO DE INSTALACION.

10. COLOCAR REGISTRO ELECTRICO NIVELADO A LA MISMA DE LA RASANTE

DE LA BANQUETA, SE DEBERA INTRODUCIR LAS CANALIZACIONES EN

AMBOS EXTREMOS DEL CUERPO DEL REGISTRO.

11. PARA LA COLOCACION DE LA ACOMETIDA SE PROCEDERA A SU

INSTALACION DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO AL PLANO.

12. LAS ACOMETIDAS SE DEBERAN DE SUJETAR EN EL CABLE MENSAJERO

Y NO DE LA ABRAZADERA DEL POSTEDE LA REDDE DISTRIBUCION DE

CFE.

NOTAS GENERALES

Vo. Bo.

REVISÓ PROYECTÓ

CONTRATO: SOP-REY-FIP-131-2022-LP FECHA: DIC / 2022

ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS

ING. LEOPOLDO RODRÍGUEZ SARMIENTO

ING. JUAN GABRIEL MARTÍNEZ LÓPEZ

PLANO:OBRA:

INDICADAS

UBICACIÓN:

PLANO: ESC:

URB-01
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CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES 21

DE MARZO Y LIBRAMIENTO

MATAMOROS-MONTERREY  EN LA COLONIA

AMISTAD Y BUROCRACIA DEL MUNICIPIO DE

REYNOSA, TAMAULIPAS.

PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE 16 DE

SEPTIEMBRE

C.P. ALEJANDRINA CANO MARTÍNEZ

ING. JESÚS GUILLERMO ACEBO SALMÁN ING. EDGAR EDUARDO GARCIA SOTO

ALUMBRADO Y

ARBOLIZACION
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